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場地繪製圖說明：
地點在長榮大學第二教學大樓6樓會議室做測量，我們
使用雷射測距儀測量場地的長、寬、高，儀器本身有乘
積的功能，能自動幫我們算出會議室的室內體積，我們
採通口2跟通風口7的數據乘以4做為整間會議室的通風
換氣量，再推算每小時的換氣次數。

風罩式風量計是一種多用途電子空氣平衡儀，主
要用於在擴散器和格柵上有效地獲取直接空氣量
讀數（m3/h）。我們做3次測量，每次持續10
秒，測量結果加總取平均。

可測量風速、風量和風溫。輸入管道截面積，即可精確計
算出風量（m/s）。我們測量了5個不一樣的點，每次持
續10秒，測量結果加總平均再進行單位換算（m3/h），
獲得換氣次數。

可用於空氣流速和體積流量，即可精確計算出風
（m/s）。我們測量了5個不一樣的點，每次持續10
秒，測量結果加總平均再進行單位換算（m3/h），獲
得換氣次數。

總結：
我們測量後發現在這間會議室使用風罩式風
量計的精密度比熱線式和輪葉式準確許多。

 


